NOTITIE

DWa

installatie- en energieadvies

Project Plan van aanpak verbetering bestaande scholen Datum 9 december 2009
{projectnummer 10660)
Onderwerp  Samenvatting PO scholen Dalfsen Status  Concept 1
Samenvatting EBA rapport
Basisschool: A. Baron van Dedem
Labels
tabel 1 Indicatieve labels
Onderwerp Klasse
Energielabel E
Binnenluchtkwaliteit
Thermisch comfort winter
Thermisch comfort zomer Cc
Maatregelen
tabel 2 Besparingsopties
Hoeveel- indicatie Subsidie Indicatie terug- | Verantwoordelijk
heden investering [euro] verdientijd voor investering
[euro] [iaar]
Maatregelen 0~ 5 jaar
5~ 10 jaar
10 - 15 jaar
> 15 jaar
Vervangen armaturen (conventioneel | 38 5.700 3.420 10-15 School
door HF spiegeloptiek)
daglichtregeling op nieuwe 19 950 456 0-5 School
armaturen (meerprijs t.o.v. standaard
HF)
Isolatie onder nieuwe dakbedekking 450 9.000 5.400 5-10 Gemeente
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(excl. kozijnen)
enkel glas vervangen door HR++ 60 24.000 4.680 >15 Gemeente
(incl. kozijnen)
Thermostaatkranen 10 770 300 0-5 School
gebalanceerde mechanische 4 36.000 18.000 Nwvt School
ventilatie met wiw
Plaatsen CO2-indicator in leslokalen 4 800 480 Nvt School
Vloerisolatie 450 9.000 0 >15 Gemeente
Isoleren ongeisoleerde spouwmuur 150 3.000 0 5-10 Gemeente
Vervangen vulpanee! door geisoleerd 20 2.000 0 5-10 Gemeente
paneel
Optimaliseren instellingen CV 1 710 0 0-5 School
Aanwezigheiddetectie lokalen 4 1.200 0 10-15 School

De vetgedrukte maatregelen zijn maatregelen uit de subsidielijst. De overige maatregelen kunnen

eventueel onder de 10% overige maatregelen vallen, waarvoor ook 60% subsidie geldt.

Opmerkingen: Bouwjaar 1970

samenvatling




DWd

Samenvatting PO scholen Dalfsen

installatie- en energieadvies

Project Plan van aanpak verbetering bestaande scholen Datum 9 december 2009
(projectnummer 10660)
Onderwerp  Samenvatting PO scholen Dalfsen Status  Concept 1
Samenvatting EBA rapport
Basisschool: Carrousel
Labels
tabel 3 Indicatieve labels
Onderwerp Klasse
Energielabel E
Bmennalet T
Thermisch comfort winter (o
Thermisch comfort zomer c
Maatregelen
tabel 4 Besparingsopties
Hoeveel- indicatie Subsidie Indicatie terug- Verantwoordelijk
heden investering [euro] verdientijd voor investering
[euro] [jaar]
Maatregelen 0 - 5 jaar
5-10 jaar
10 - 15 jaar
> 15 jaar
Vervangen armaturen (conventioneel | 75 11.250 6.750 10-15 School
door HF spiegeloptiek)
daglichtregeling op nieuwe 25 1.240 594 0-5 School
armaturen (meerprijs t.o.v. standaard
HF)
Isolatie onder nieuwe dakbedekking Nvt Gemeente
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(excl. kozijnen)
enkel glas vervangen door HR++ 23 9.200 1.794 >15 Gemeente
(incl. kozijnen)
Thermostaatkranen 10 770 300 0-5 School
Buitenzonwering 23 5.800 1.810 Nvt School
gebalanceerde mechanische 6 54.000 27.000 Nvt School
ventilatie met wtw
Plaatsen CO2-indicator in leslokalen 6 1.200 720 Nvt School
Vloerisolatie 245 4.900 0 =15 Gemeente
Isoleren ongeisoleerde spouwmuur Nwvt Gemeente
Vervangen vulpaneel door geisoleerd Nwt Gemeente
paneel
Optimaliseren instellingen CV 1 710 0 0-5 School
Overig School

De vetgedrukte maatregelen zijn maatregelen uit de subsidielijst. De overige maatregelen kunnen

eventueel onder de 10% overige maatregelen vallen, waarvoor ook 60% subsidie geldt.

Opmerkingen: Bouwjaar 1962 bijgebouwd in 1992/2002/2006

samenvatling




Samenvatting PO scholen Dalfsen

DWa

Project Plan van aanpak verbetering bestaande scholen
(projectnummer 10660)

Onderwerp  Samenvatting PO scholen Dalfsen

installatie- en energieadvies

Datum 9 december 2009

Status  Concept 1

Samenvatting EBA rapport
Basisschool; Cazemier

Labels
tabel 5 Indicatieve labels

Onderwerp Klasse

Energielabel

Binnenluchtkwaliteit

Thermisch comfort winter

Thermisch comfort zomer

Maatregelen

tabel 6 Besparingsopties
Hoeveel- indicatie Subsidie Indicatie terug- | Verantwoordelijk
heden investering [euro] verdientijd voor investering
[euro] [jaar]

Maatregelen 0 -5 jaar

5-10 jaar

10 - 15 jaar

> 15 jaar

Vervangen armaturen (conventioneel | 50 7.500 4.500 >15 School
door HF spiegeloptiek)
daglichtregeling op nieuwe 35 1.750 840 0-5 School
armaturen (meerprijs t.o.v. standaard
HF)
Isolatie onder nieuwe dakbedekking 500 10.000 6.000 5-10 Gemeente
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(excl. kozijnen)
enkel glas vervangen door HR++ 200 80.000 15.600 >15 Gemeente
(incl. kozijnen)
Thermostaatkranen Nvt School
gebalanceerde mechanische 5 45.000 22.500 Nvt School
ventilatie met wiw
Plaatsen CO2-indicator in leslokalen 5 1.000 600 Nvt School
Vloerisolatie 600 12.000 0 >15 Gemeente
Isoleren ongeisoleerde spouwmuur 170 3.400 0 5-10 Gemeente
Vervangen vulpaneel door geisoleerd 50 5.000 0 5-10 Gemeente
paneel
Optimaliseren instellingen CV Nvt School
Aanwezigheiddetectie lokalen 7 2.100 0 10-15 School

De vetgedrukte maatregelen zijn maatregelen uit de subsidielijst. De overige maatregelen kunnen

eventueel onder de 10% overige maatregelen vallen, waarvoor ook 60% subsidie geldt.

Opmerkingen: Bouwjaar 1970 bijgebouwd in 1986/2005

samenvatling




DwWa

Samenvatting PO scholen Dalfsen

installatie- en energieadvies

Project

(projectnummer 10660)

Onderwerp

Samenvatting PO scholen Dalfsen

Plan van aanpak verbetering bestaande scholen

Datum

Status

9 december

Concept 1

2009

Samenvatting EBA rapport
Basisschool: De Bonte Stegge

Labels

tabel 7 Indicatieve labels

Onderwerp

Klasse

Energielabel

Binnenluchtkwaliteit

Thermisch comfort winter C
Thermisch comfort zomer C
Maatregelen
tabel 8 Besparingsopties
Hoeveel- indicatie Subsidie Indicatie terug- | Verantwoordelijk
heden investering [euro] verdientijd voor investering
[euro] [iaar]
Maatregelen 0 -5 jaar
5-10 jaar
10 - 15 jaar
> 15 jaar
Vervangen armaturen (conventioneel | 46 6.900 4.140 10-15 School
door HF spiegeloptiek)
daglichtregeling op nieuwe 15 760 364 0-5 School
armaturen (meerprijs t.o.v. standaard
HF)
Isolatie op bestaande dakbedekking 900 31.500 10.800 10-15 Gemeente
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(excl. kozijnen)
enkel glas vervangen door HR++ 23 9.200 1.794 >15 Gemeente
(incl. kozijnen)
Thermostaatkranen Nvt School
gebalanceerde mechanische 8 54.000 27.000 Nvt School
ventilatie met wtw
Plaatsen CO2-indicator in leslokalen 8 1.200 720 Nvt School
Vloerisolatie Nwvt Gemeente
Isoleren ongeisoleerde spouwmuur Nvt Gemeente
Vervangen vulpaneel door geisoleerd Nvt Gemeente
paneel
Optimaliseren instellingen CV 1 710 0 0-5 School
Leidingisolatie in technische ruimte 10 200 0 0-5 School

De vetgedrukte maatregelen zijn maatregelen uit de subsidielijst. De overige maatregelen kunnen
eventueel onder de 10% overige maatregelen vallen, waarvoor ook 60% subsidie geldt.

Opmerkingen: Bouwjaar 1973 bijgebouwd in 1986/2005

samenvalting




Samenvatting PO scholen Dalfsen D W a

installatie- en energieadvies

Project Plan van aanpak verbetering bestaande scholen Datum 9 december 2009
(projectnummer 10660)

Onderwerp  Samenvatting PO scholen Dalfsen Status  Concept 1

Samenvatting EBA rapport
Basisschool: De Meele

Labels
tabel 9 Indicatieve labels

Onderwerp Klasse

Energielabel D
Bimenhichioratal —
B

Thermisch comforl winter

Thermisch comfort zomer B

Maatregelen
tabel 10 Besparingsopties

Hoeveel- indicatie Subsidie Indicatie terug- Verantwoordelijk
heden investering [euro] verdientijd voor investering
[euro] [jaar]
Maatregelen 0 - 5 jaar
5 - 10 jaar
10 - 15 jaar
> 15 jaar
Vervangen armaturen (conventioneel | 60 9.000 5.400 10-15 School
door HF spiegeloptiek)
daglichtregeling op nieuwe 30 1.500 720 0-5 School
armaturen (meerprijs t.o.v. standaard
HF)
Isolatie onder nieuwe dakbedekking Nvt Gemeente
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(excl. kozijnen)
enkel glas vervangen door HR++ 10 4.000 780 >15 Gemeente
(incl. kozijnen)
Thermostaatkranen Nvt School
gebalanceerde mechanische 6 54.000 27.000 Nvt School
ventilatie met wtw
Plaatsen CO2-indicator in leslokalen 4 800 480 Nvt School
Vloerisolatie 500 10.000 0 >15 Gemeente
Isoleren ongeisoleerde spouwmuur Nvt Gemeente
Vervangen vulpaneel door geisoleerd Nwvi Gemeente
paneel
Optimaliseren instellingen CV 1 710 0 0-5 School
Aanwezigheiddeteclie lokalen 6 1.800 0 10-15 School

De vetgedrukte maatregelen zijn maatregelen uit de subsidielijst. De overige maatregelen kunnen
eventueel onder de 10% overige maatregelen vallen, waarvoor ook 60% subsidie geldt.

Opmerkingen: Bouwjaar 1930 bijgebouwd in 2000/2006

samenvatling 5



DWd

Samenvatting PO scholen Dalfsen

installatie- en energieadvies

Project Plan van aanpak verbetering bestaande scholen Datum 9 december 2009
(projectnummer 10660)
Onderwerp  Samenvatting PO scholen Dalfsen Status  Concept 1
Samenvatting EBA rapport
Basisschool: De Polhaar
Labels
tabel 11 Indicatieve labels
Onderwerp Klasse
Energielabel D
Binnenluchtkwaliteit —
Thermisch comfort winter Cc
Thermisch comfort zomer Cc
Maatregelen
tabel 12 Bespatingsopties
Hoeveel- indicatie Subsidie Indicatie terug- | Verantwoordelijk
heden investering [euro] verdientijd voor investering
[euro] [jaar]
Maatregelen 0 -5 jaar
510 jaar
10 - 15 jaar
> 15 jaar
Vervangen armaturen (conventioneel | 105 15.750 9.450 >15 School
door HF spiegeloptiek)
daglichtregeling op nieuwe 53 2,630 1260 0-5 School
armaturen (meerprijs t.o.v. standaard
HF)
Isolatie onder nieuwe dakbedekking Nvt Gemeente
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(excl. kozijnen)
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(incl. kozijnen)
Thermostaatkranen Nvt School
gebalanceerde mechanische 10 90.000 45.000 Nvt Scheol
ventilatie met witw
Plaatsen CO2-indicator in leslokalen 10 2.000 1.200 Nvt School
Vloerisolatie Nvt Gemeente
Isoleren ongeisoleerde spouwmuur Nvt Gemeente
Vervangen vulpaneel door geisoleerd Nvt Gemeente
paneel
Optimaliseren instellingen CV 1 710 0 0-5 School
Aanwezigheiddetectie lokalen 10 2.970 0 >15 School
Plaatsen lucht/water warmtepomp 40kW 25.000 >15 School

De vetgedrukte maatregelen zijn maatregelen uit de subsidielijst. De overige maatregelen kunnen
eventueel onder de 10% overige maatregelen vallen, waarvoor ook 60% subsidie geldt.

Opmerkingen: Bouwjaar 1975 bijgebouwd in 1990/2009

samenvatling




Samenvalling PO scholen Dalfsen

DWa

Project Plan van aanpak verbetering bestaande scholen
(projectnummer 10660)
Onderwerp  Samenvalting PO scholen Dalfsen

Datum

Status

installatie- en energieadvies

9 december 2009

Concept 1

Samenvatting EBA rapport
Basisschool: De Uitleg

Labels

tabel 13 Indicatieve labels

Onderwerp

Klasse

Energielabel

Binnenluchtkwaliteit

Thermisch comfort winter

c

——

Thermisch comfort zomer B
Maatregelen
tabel 14 Besparingsoplies
Hoeveel- indicatie Subsidie Indicatie terug- | Verantwoordelijk
heden investering [euro] verdientijd voor investering
[euro] [jaar]
Maatregelen 0 -5 jaar
5~ 10 jaar
10 - 15 jaar
> 15 jaar
Vervangen armaturen (conventioneel | 110 16.500 9.900 >15 School
door HF spiegeloptiek)
daglichtregeling op nieuwe 110 5.500 2.640 0-5 School
armaturen (meerprijs t.o.v. standaard
HF)
Isolatie onder nieuwe dakbedekking Nvt Gemeente
enkel glas vervangen door HR++ Nwvt Gemeente
(excl. kozijnen)
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(incl. kozijnen)
Thermostaatkranen Nvt School
gebalanceerde mechanische 11 99.000 49.500 Nvt School
ventilatie met wiw
Plaatsen CO2-indicator in leslokalen 1" 2.200 1.320 Nvt School
Vioerisolatie 600 12.000 0 >15 Gemeente
Isoleren ongeisoleerde spouwmuur 100 2.000 0 5-10 Gemeente
Vervangen vulpaneel door geisoleerd Nvt Gemeente
paneel
Optimaliseren instellingen CV Nwt School
Aanwezigheiddetectie lokalen 11 3.270 0 10-15 School

De vetgedrukte maatregelen zijn maatregelen uit de subsidielijst. De overige maatregelen kunnen

eventueel onder de 10% overige maatregelen vallen, waarvoor ook 60% subsidie geldt.

Opmerkingen: Bouwjaar 1964 bijgebouwd in 1978/2000

samenvatting



DWd

Samenvatting PO scholen Dalfsen

installatie- en energieadvies

Project

(projectnummer 10660)

Onderwerp

Samenvatting PO scholen Dalfsen

Plan van aanpak verbetering bestaande scholen

Datum 9 december 2009

Status

Concept 1

Samenvatting EBA rapport
Basisschool: De Zaaier

Labels

tabel 15 Indicatieve labels
Onderwerp Klasse
Energielabel D
Binnenluchtkwaliteit
Thermisch comfort winter Cc
Thermisch comfort zomer C

Maatregelen

tabel 16 Besparingsoplies

Hoeveel- indicatie Subsidie Indicatie terug- | Verantwoordelijk
heden investering [euro] verdientijd voor investering
[euro] [jaar]
Maatregelen 0 -5 jaar
5 =10 jaar
10 - 15 jaar
> 15 jaar

Vervangen armaturen (conventioneel | 48 7.200 4.320 10-15 School
door HF spiegeloptiek)
daglichtregeling op nieuwe 24 1.200 576 0-5 School
armaturen (meerprijs t.o.v. standaard
HF)
Isolatie onder nieuwe dakbedekking Nvt Gemeente
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(excl. kozijnen)
enkel glas vervangen door HR++ 100 40.000 7.800 >15 Gemeente
(incl. kozijnen)
Thermostaatkranen Nvt School
gebalanceerde mechanische 12 108.000 54.000 Nwvt School
ventilatie met wtw
Plaatsen CO2-indicator in leslokalen 12 2.400 1.440 Nvt School
Vloerisolatie 825 16.500 0 >15 Gemeente
Isoleren ongeisoleerde spouwmuur Nwvt Gemeente
Vervangen vulpaneel door geisoleerd Nvt Gemeente
paneel
Optimaliseren instellingen CV 1 710 0 0-5 School
Aanwezigheiddetectie lokalen 12 3.570 0 10-15 School
Leidingisolatie technische ruimle 10 200 0 0-5 School

De vetgedrukte maatregelen zijn maatregelen uit de subsidielijst. De overige maatregelen kunnen

eventueel onder de 10% overige maatregelen vallen, waarvoor ook 60% subsidie geldt.

Opmerkingen: Bouwjaar 1964 bijgebouwd in 1982/2005

samenvalting




Samenvatting PO scholen Dalfsen

DWd

Project

(projectnummer 10660)

Onderwerp  Samenvatting PO scholen Dalfsen

Plan van aanpak verbetering bestaande scholen

Datum

Status

installatie- en energieadvies

9 december 2009

Concept 1

Samenvatting EBA rapport
Basisschool: De Planthof

Labels

tabel 17 Indicatieve labels
Onderwerp Klasse
Energielabel D
Binnenluchtkwaliteit c
Thermisch comfort winter B
Thermisch comfort zomer B

Maatregelen

tabel 18 Besparingsopties

Hoeveel- indicatie Subsidie Indicatie terug- | Verantwoordelijk
heden investering [euro] verdientijd voor investering
[euro] [jaar]
Maatregelen 0-5 jaar
5 - 10 jaar
10 - 15 jaar
> 15 jaar

Vervangen armaturen (conventioneel | Nvt School
door HF spiegeloptiek)
daglichtregeling op nieuwe Nvt School
armaturen (meerprijs t.o.v. standaard
HF)
Isolatie op bestaande dakbedekking Nvt Gemeente
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(excl. kozijnen)
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(incl. kozijnen)
Thermostaatkranen 15 1160 450 0-5 School
gebalanceerde mechanische 5 45,000 22.500 Nvt School
ventilatie met wtw
Plaatsen CO2-indicator in leslokalen 5 1.000 600 Nvt School
Vloerisolatie Nvt Gemeente
Isoleren ongeisoleerde spouwmuur Nwi Gemeente
Vervangen vulpaneel door geisoleerd Nvt Gemeente
paneel
Optimaliseren instellingen CV 1 710 0 0-5 School
Leidingisolatie in de technische ruimte 10 200 0 0-5 School

De vetgedrukte maatregelen zijn maatregelen uit de subsidielijst. De overige maatregelen kunnen

eventueel onder de 10% overige maatregelen vallen, waarvoor ook 60% subsidie geldt.

Opmerkingen: Bouwjaar 1986 bijgebouwd in 1995/2004

samenvatting




DWd

Samenvatting PO scholen Dalfsen

installatie- en energieadvies

Project

(projectnummer 10660)

Onderwerp

Samenvatting PO scholen Dalfsen

Plan van aanpak verbetering bestaande scholen

Datum

Status

9 december 2009

Concept 1

Samenvatting EBA rapport
Basisschool: De Regenboog

Labels

tabel 19 Indicatieve labels
Onderwerp Klasse
Energielabel E
Binnenluchtkwaliteit
Thermisch comfort winter
Thermisch comfort zomer B

Maatregelen

tabel 20 Besparingsopties

Hoeveel- indicatie Subsidie Indicatie terug- | Verantwoordelijk
heden investering [euro] verdientijd voor investering
[euro] [jaar]
Maatregelen 0 -5 jaar
5~ 10 jaar
10 - 15 jaar
>15 jaar

Vervangen armaturen (conventioneel | 63 9.450 5.670 >15 Scheol
door HF spiegeloptiek)
daglichtregeling op nieuwe 21 1.030 497 0-5 School
armaturen (meerprijs t.o.v. standaard
HF)
Isolatie op bestaande dakbedekking Nvt Gemeente
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(excl. kozijnen)
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(incl. kozijnen)
Thermostaatkranen Nvt Scheol
gebalanceerde mechanische 5 45.000 22.500 Nwvt School
ventilatie met wtw
Plaatsen CO2-indicator in leslokalen 5 1.000 600 Nvt School
Vloerisolatie 830 16.600 0 >15 Gemeenle
Isoleren ongeisoleerde spouwmuur Nvt Gemeente
Vervangen vulpaneel door geisoleerd Nvt Gemeente
paneel
Oplimaliseren instellingen CV 1 710 0 0-5 School
Leidingisolatie in de technische ruimte 10 200 0 0-5 School

De vetgedrukte maatregelen zijn maatregelen uit de subsidielijst. De overige maatregelen kunnen

eventueel onder de 10% overige maatregelen vallen, waarvoor ook 60% subsidie geldt.

Opmerkingen: Bouwjaar 1956 bijgebouwd in 1973/2000/2005

10

samenvatling




Samenvatting PO scholen Dalfsen

Dwd

Project Plan van aanpak verbetering bestaande scholen
(projectnummer 10660)

Onderwerp  Samenvatting PO scholen Dalfsen

installatie- en energieadvies

Datum 9 december 2009

Status  Concept 1

Samenvatting EBA rapport
Basisschool: De Tweemaster

Labels
tabel 21 Indicatieve labels

Onderwerp

Klasse

Energielabel

Binnenluchtkwaliteit

B

Thermisch comfort winter B
Thermisch comfort zomer
Maatregelen
tabel 22 Besparingsopties
Hoeveel- indicatie Subsidie Indicatie terug- | Verantwoordelijk
heden investering [euro] verdientijd voor investering
[euro] [jaar]
Maatregelen 0 -5 jaar
5 - 10 jaar
10 - 15 jaar
> 15 jaar
Vervangen armaturen (conventioneel | 112 16.800 10.080 >15 School
door HF spiegeloptiek)
daglichtregeling op nieuwe 37 1.850 887 0-5 School
armaturen (meerprijs t.o.v. standaard
HF)
Isolatie op bestaande dakbedekking Nvi Gemeente
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(excl. kozijnen)
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(incl. kozijnen)
Thermostaatkranen Nvt School
gehalanceerde mechanische 12 108.000 54.000 Nvt School
ventilatie met wtw
Plaatsen CO2-indicator in leslokalen 12 2.400 1.440 Nvt School
Vioerisolatie Nvt Gemeente
Isoleren ongeisoleerde spouwmuur Nwt Gemeente
Vervangen vulpanee! door geisoleerd Nwt Gemeente
paneel
Optimaliseren instellingen CV 1 710 0 0-5 School
Leidingisolatie in de technische ruimte 10 200 0 0-5 School

De vetgedrukte maatregelen zijn maatregelen uit de subsidielijst. De overige maatregelen kunnen

eventueel onder de 10% overige maatregelen vallen, waarvoor ook 60% subsidie geldt.

Opmerkingen: Bouwjaar 1998 bijgebouwd in 2005

samenvalting

"




D W a Samenvatting PO scholen Dalfsen

installatie- en energieadvies

Project Plan van aanpak verbetering bestaande scholen Datum 9 december 2009
(projectnummer 10660)

Onderwerp  Samenvatting PO scholen Dalfsen Status  Concept 1

Samenvatting EBA rapport
Basisschool: De Wegwijzer

Labels

tabel 23 Indicatieve labels
Onderwerp Klasse
Energielabel D
Binnenluchtkwaliteit
Thermisch comfort winter B
Thermisch comfort zomer B

Maatregelen

tabel 24 Besparingsoplies

Hoeveel- indicatie Subsidie Indicatie terug- | Verantwoordelijk
heden investering [euro] verdientijd voor investering
[euro] [jaar]
Maatregelen 0 -5 jaar
5-10 jaar
10 - 15 jaar
> 15 jaar

Vervangen armaturen (conventioneel | 112 16.800 10.080 >15 School
door HF spiegeloptiek)
daglichtregeling op nieuwe 37 1.950 887 0-5 School
armaturen (meerprijs t.o.v. standaard
HF)
Isolatie op bestaande dakbedekking Nvt Gemeente
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(excl. kozijnen)
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(incl. kozijnen)
Thermostaatkranen 15 1160 450 0-5 School
gebalanceerde mechanische 7 63.000 31.500 Nvt School
ventilatie met wtw
Plaatsen CO2-indicator in leslokalen 7 1.400 840 Nwvt School
Vloerisolalie Nvt Gemeente
Isoleren ongeisoleerde spouwmuur Nvt Gemeente
Vervangen vulpaneel door geisoleerd Nvt Gemeente
paneel
Optimaliseren instellingen CV 1 710 0 0-5 School
Leidingisolatie in de technische ruimte 10 200 0 0-5 School

De vetgedrukte maatregelen zijn maatregelen uit de subsidielijst. De overige maatregelen kunnen
eventueel onder de 10% overige maatregelen vallen, waarvoor ook 60% subsidie geldt.

Opmerkingen: Bouwjaar 1970 bijgebouwd in 2005-2008

samenvatting
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Samenvatting PO scholen Dalfsen

DwWd

Project

(projectnummer 10660)

Onderwerp  Samenvatting PO scholen Dalfsen

Plan van aanpak verbetering bestaande scholen

Datum

Status

installatie- en energieadvies

9 december 2009

Concept 1

Samenvatting EBA rapport
Basisschool: Heilig Hartschool

Labels

tabel 25 Indicatieve labels
Onderwerp
Energielabel P
Binnenluchtkwaliteit c
Thermisch comfort winter (o3
Thermisch comfort zomer (&

Maatregelen

fabel 26 Besparingsopties

Hoeveel- indicatie Subsidie Indicatie terug- | Verantwoordelijk
heden investering [euro] verdientijd voor investering
[euro] [jaar]
Maatregelen 0 - 5 jaar
5 - 10 jaar
10 - 15 jaar
> 15 jaar

Vervangen armaturen (conventioneel | 61 9,350 5.490 >15 School
door HF spiegeloptiek)
daglichtregeling op nieuwe 20 1.010 483 0-5 School
armaturen (meerprijs t.0.v. standaard
HF)
Isolatie schuindak 400 24.000 10.800 >15 Gemeente
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(excl. kozijnen)
enkel glas vervangen door HR++ 170 68.000 13.260 >15 Gemeente
(incl. kozijnen)
Thermostaatkranen 15 1160 450 0-5 School
gebalanceerde mechanische 12 108.000 54.000 Nvt School
ventilatie met wtw
Plaatsen CO2-indicator in leslokalen 12 2.400 1.440 Nvt School
Vloerisolatie 360 7.200 0 >15 Gemeente
Isoleren ongeisoleerde spouwmuur 220 4.400 0 5-10 Gemeente
Vervangen vulpaneel door geisoleerd 20 2.000 0 5-10 Gemeente
paneel
Optimaliseren instellingen CV 1 710 0 0-5 School
Leidingisolatie in de technische ruimte 10 200 0 0-5 School

De vetgedrukte maatregelen zijn maatregelen uit de subsidielijst. De overige maatregelen kunnen

eventueel onder de 10% overige maatregelen vallen, waarvoor ook 60% subsidie geldt.

Opmerkingen: Bouwjaar 1960 bijgebouwd in 1985/1991/1995/2000/2009

samenvatting
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DwWa

Samenvatting PO scholen Dalfsen

installatie~ en energieadvies

Project

(projectnummer 10660)

Onderwerp  Samenvatting PO scholen Dalfsen

Plan van aanpak verbetering bestaande scholen

Datum

Status

9 december 2009

Concept 1

Samenvatting EBA rapport
Basisschool: Het Kompas

Labels

tabel 27 Indicatieve labels

Onderwerp

Klasse

Energielabel

Binnenluchtkwaliteit

Thermisch comfort winter B
Thermisch comfort zomer B
Maatregelen
tabel 28 Besparingsopties
Hoeveel- indicatie Subsidie Indicatie terug- | Verantwoordelijk
heden investering [euro] verdientijd voor investering
[euro] [jaar]
Maatregelen 0 -5 jaar
5-10 jaar
10 - 15 jaar
> 15 jaar
Vervangen armaturen (conventioneel | Nvt School
door HF spiegeloptiek)
daglichtregeling op nieuwe Nvt School
armaturen (meerprijs t.o.v. standaard
HF)
Isolatie op bestaande dakbedekking Nvt Gemeente
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(excl. kozijnen)
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(incl. kozijnen)
Thermostaatkranen 22 1.700 Nvt 0-5 School
gebalanceerde mechanische 5 45.000 Nvt Nvt School
ventilatie met wtw
Plaatsen CO2-indicator in leslokalen 5 1.000 Nvt Nwvt School
Vloerisolatie Nwvt Gemeente
Isoleren ongeisoleerde spouwmuur Nvt Gemeente
Vervangen vulpaneel door geisoleerd Nvt Gemeente
paneel
Optimaliseren instellingen CV 1 710 0 0-5 School
Leidingisolatie in de technische ruimte Nvt School
Aanwezigheiddetectie in speellokaal en | 2 600 0 10-15 School
werkhal

De vetgedrukte maatregelen zijn maatregelen uit de subsidielijst. De overige maatregelen kunnen

eventueel onder de 10% overige maatregelen vallen, waarvoor ook 60% subsidie geldt.

Opmerkingen: Bouwjaar 2005
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Samenvatting PO scholen Dalfsen

DWad

Project Plan van aanpak verbetering bestaande scholen
(projectnummer 10660)
Onderwerp  Samenvatting PO scholen Dalfsen

Datum

Status

installatie- en energieadvies

9 december 2009

Concept 1

Samenvatting EBA rapport
Basisschool: Sjaloom

Labels

tabel 29 Indicatieve iabels
Onderwerp Klasse
Energielabel D
Binnenluchtkwaliteit
Thermisch comfort winter (&2
Thermisch comfort zomer B

Maatregelen

tabel 30 Besparingsopties

Hoeveel- indicatie Subsidie Indicatie terug- Verantwoordelijk
heden investering [euro] verdientijd voor investering
[euro] [jaar]
Maatregelen 0~ 5 jaar
5~ 10 jaar
10 - 15 jaar
> 15 jaar

Vervangen armaturen (conventioneel | 94 14.100 8.460 10-15 School
door HF spiegeloptiek)
daglichtregeling op nieuwe 3 1.550 745 0-5 School
armaturen (meerprijs t.o.v. standaard
HF)
Isolatie onder nieuwe dakbedekking Nvt Gemeente
enkel glas vervangen door HR++ Nwvt Gemeenle
(excl. kozijnen)
enkel glas vervangen door HR++ 6 2.200 429 >15 Gemeente
(incl. kozijnen)
Thermostaatkranen 10 770 300 0-5 School
gebalanceerde mechanische 5 45.000 22.500 Nvt School
ventilatie met wtw
Plaatsen CO2-indicator in leslokalen 5 1.000 600 Nvt School
Vloerisolatie Nvt Gemeente
Isoleren ongeisoleerde spouwmuur 150 3.000 0 5-10 Gemeente
Vervangen vulpaneel door geisoleerd Nvt Gemeente
paneel
Optimaliseren instellingen CV 1 710 0 0-5 School
Leidingisolatie technische ruimte 10 200 0 0-5 School

De vetgedrukte maatregelen zijn maatregelen uit de subsidielijst. De overige maatregelen kunnen

eventueel onder de 10% overige maatregelen vallen, waarvoor ook 60% subsidie geldt.

Opmerkingen: Bouwjaar 1924 bijgebouwd in 1986/1998/2001/2007

samenvatting
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DWad

Samenvatting PO scholen Dalfsen

installatie- en energieadvies

Project Plan van aanpak verbetering bestaande scholen Datum g december 2009
(projectnummer 10660)
Onderwerp  Samenvatting PO scholen Dalfsen Status  Concept 1
Samenvatting EBA rapport
Basisschool: St. Cyriacus
Labels
tabel 31 Indicatieve labels
Onderwerp Klasse
Energielabel :
Binnenluchtkwaliteit
Thermisch comfort winter
Thermisch comfort zomer
Maatregelen
fabel 32 Besparingsopties
Hoeveel- indicatie Subsidie Indicatie terug- | Verantwoordelijk
heden investering [euro] verdientijd voor investering
{euro] [jaar]
Maatregelen 0 -5 jaar
5 =10 jaar
10 - 15 jaar
> 15 jaar
Vervangen armaturen {(conventioneel | Nvt School
door HF spiegeloptiek)
daglichtregeling op nieuwe Nvt School
armaturen (meerprijs t.o.v. standaard
HF)
Isolatie op bestaande dakbedekking Nvt Gemeente
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(excl. kozijnen)
enkel glas vervangen door HR++ 230 92.000 17.940 >15 Gemeente
(incl. kozijnen)
Thermostaatkranen Nvt School
gebalanceerde mechanische 7 63.000 31.500 Nvt School
ventilatie met wiw
Plaatsen CO2-indicator in leslokalen 7 1.400 840 Nwvt School
Vioerisolatie Nvt Gemeente
Isoleren ongeisoleerde spouwmuur 390 7.800 0 5-10 Gemeente
Vervangen vulpaneel door geisoleerd Nvt Gemeente
paneel
Oplimaliseren instellingen CV 1 710 0 0-5 School
Overig School

De vetgedrukte maatregelen zijn maatregelen uit de subsidielijst. De overige maatregelen kunnen

eventueel onder de 10% overige maatregelen vallen, waarvoor ook 60% subsidie geldt.

Opmerkingen: Bouwjaar 1973 bijgebouwd in 2007
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Samenvatting PO scholen Dalfsen

DWad

Project

(projectnummer 10660)

Onderwerp

Samenvatting PO scholen Dalfsen

Plan van aanpak verbetering bestaande scholen

Datum

Status

installatie- en energieadvies

9 december 2009

Concept 1

Samenvatting EBA rapport
Basisschool: Heideparkschool

Labels

tabel 33 Indicatieve labels
Onderwerp Klasse
Energielabel D
Binnenluchtkwaliteit
Thermisch comfort winter B
Thermisch comfort zomer Cc

Maatregelen

tabel 34 Besparingsopties

Hoeveel- indicatie Subsidie Indicatie terug- Verantwoordelijk
heden investering [euro] verdientijd voor investering
[euro] [jaar]
Maatregelen 0 -5 jaar
5—10 jaar
10 - 15 jaar
> 15 jaar

Vervangen armaturen (conventioneel | 88 13.200 7.820 >15 School
door HF spiegeloptiek)
daglichtregeling op nieuwe 21 1.070 515 0-5 School
armaturen (meerprijs t.o.v. standaard
HF)
Isolatie op bestaande dakbedekking 400 14.000 4.800 10-15 Gemeente
enkel glas vervangen door HR++ Nwvt Gemeente
(excl. kozijnen)
enkel glas vervangen door HR++ Nvt Gemeente
(incl. kozijnen)
Thermostaatkranen 10 770 300 0-5 School
gebalanceerde mechanische 8 72.000 36.000 Nvt School
ventilatie met wiw
Plaatsen CO2-indicator in leslokalen 8 1.600 960 Nvt School
Vioerisolatie 600 12.000 0 >15 Gemeente
Isoleren ongeisoleerde spouwmuur Nvt Gemeente
Vervangen vulpaneel door geisoleerd Nvt Gemeenle
paneel
Optimaliseren instellingen CV 1 710 0 0-5 School
Leidingisolatie in de technische ruimte 10 200 0 0-5 School

De vetgedrukte maatregelen zijn maatregelen uit de subsidielijst. De overige maatregelen kunnen

eventueel onder de 10% overige maatregelen vallen, waarvoor ock 60% subsidie geldt.

Opmerkingen: Bouwjaar 1963 bijgebouwd in 1991/2004/2008

samenvatting
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