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8  geschakelde  woningen

begane grond 1e  verdieping

zolder

voorgevel - west rechterzijgevel - zuid linkerzijgevel - noordachtergevel - oost

kleurenschema :

dakpannen zwart
gevelstenen roodgenuanceerd
gevelstenen antraciet
kozijnen gebroken  wit
ramen gebroken  wit
deuren gebroken  wit
boeien gebroken  wit
betonbanden grijs
dakgoten gebroken  wit
zijwang  dakkapel gebroken  wit

min 7 pv panelen n per woning

Doorsnede

wering  van  vocht  van  binnen :

vlgs.  bouwbesluit  afd.  3.5  art.  3.20-3.23
en conform  nen  2778.

weren  van  ratten  en  muizen :

vlgs.  bouwbesluit  afd.  3.10  art.  3.68  en  3.70

bescherming  tegen  geluidsoverlast  door installaties:

vlgs.  bouwbesluit  afd.  3.2  art.  3.9

standleiding  voorzien  van  40mm.  steenwol  en dubbel  
gipskartonplaat  
( geluidsreductie  ca.  -29db)

rookdetectie

rookmelder  ( rm )  vlgs.  nen  2555
onderling  gekoppeld  en  geluidsdruk  in
slaapkamers  75db(a), overige  ruimten  6

gevelmaterialen dienen te voldoen aan afd.2.8  &  2.9 vam het 
bouwbesluit

Brandveiligheid
beide woningen bestaat uit 1 brandcompartiment.

inbraakwerendheid :

deuren,  ramen,  kozijnen  en  daarmee gelijk  te stellen  
constructie-onderdelen,  hebben  een  volgens
nen  5096  bepaalde  inbraakwerendheid  die  voldoet
aan  de  in  die  norm  aangegeven  weerstandsklasse  3.
e.e.a.  volgens  bouwbesluit  afd.  2.15  art.  2.129  en  2.130

meterruimte :

inrichting  meterruimte  volgens  nen  2768
en  bouwbesluit  afd.  4.12.
ventilatie  meterruimte  2 dm3 / s dmv.  spleet
onder  de  deur  en rooster  aan  de  bovenzijde.

aansluitpunten  gas vlgs.  nen  1078
vlgs.  bb  afd.  2.9

aansluitpunten  elektra vlgs.  nen  1010

aansluitpunten  warm -  vlgs.  nen  1006
en  koudwater vlgs.  bb  afd.  3.18  en  3.19

Woning type:1

1-2      7-8&
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8  geschakelde  woningen

kleurenschema :

dakpannen zwart
gevelstenen roodgenuanceerd
gevelstenen antraciet
kozijnen gebroken  wit
ramen gebroken  wit
deuren gebroken  wit
boeien gebroken  wit
betonbanden grijs
dakgoten gebroken  wit
zijwang  dakkapel gebroken  wit

min 7 pv panelen n per woning

wering  van  vocht  van  binnen :

vlgs.  bouwbesluit  afd.  3.5  art.  3.20-3.23
en conform  nen  2778.

weren  van  ratten  en  muizen :

vlgs.  bouwbesluit  afd.  3.10  art.  3.68  en  3.70

bescherming  tegen  geluidsoverlast  door installaties:

vlgs.  bouwbesluit  afd.  3.2  art.  3.9

standleiding  voorzien  van  40mm.  steenwol  en dubbel  
gipskartonplaat  
( geluidsreductie  ca.  -29db)

rookdetectie

rookmelder  ( rm )  vlgs.  nen  2555
onderling  gekoppeld  en  geluidsdruk  in
slaapkamers  75db(a), overige  ruimten  6

gevelmaterialen dienen te voldoen aan afd.2.8  &  2.9 vam het 
bouwbesluit

Brandveiligheid
beide woningen bestaat uit 1 brandcompartiment.

inbraakwerendheid :

deuren,  ramen,  kozijnen  en  daarmee gelijk  te stellen  
constructie-onderdelen,  hebben  een  volgens
nen  5096  bepaalde  inbraakwerendheid  die  voldoet
aan  de  in  die  norm  aangegeven  weerstandsklasse  3.
e.e.a.  volgens  bouwbesluit  afd.  2.15  art.  2.129  en  2.130

meterruimte :

inrichting  meterruimte  volgens  nen  2768
en  bouwbesluit  afd.  4.12.
ventilatie  meterruimte  2 dm3 / s dmv.  spleet
onder  de  deur  en rooster  aan  de  bovenzijde.

aansluitpunten  gas vlgs.  nen  1078
vlgs.  bb  afd.  2.9

aansluitpunten  elektra vlgs.  nen  1010

aansluitpunten  warm -  vlgs.  nen  1006
en  koudwater vlgs.  bb  afd.  3.18  en  3.19

Woning type:1

3-6

begane grond 1e  verdieping

voorgevel

zolder

Doorsnede

achtergevel - oostrechterzijgevel - zuid linkerzijgevel - noord



AAN DEZE IMPRESSIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND
Kavel  1-2  en  7-8
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